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MURAZZANO - INGRESSO SERBATOI ADDUTTRICE VAL VERMENAGNA

Acqua di acquedotto
Plastic

Fridge

1l

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo {CN)

Il presente Rapporto & costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico UM Valore Incertezza Limiti Metodo

Ammoniaca mg/! <0,02 Max 0,5 ) APAT IRSA/CNR 4030-A1 Man
29:2003

Nitrati {(NO3) ma/l 2,6 Max50 3  APAT CNR IRSA 4020 Man
29:2003

Nitriti (NO2) mg/i <0.05 Max0,5 ) APAT CNR IRSA 4020 Man
29:2003

Torbidita FTU <0,4 APAT TRSA/CNR 2110 Man
29:2003

Conducibilita elettrica HS/cm 445 Max2500 (%) APAT IRSA/CMNR 2030 Man

spec.a20°C 29:2003

Durezza Totale oF 33,5 [15;50] &  APAT IRSA/CNR 2040A Man
29:2003

Cloruri (CI) ma/l 1,2 Max 250 3 APAT CNR IRSA 4020 Man
29:2003

Solfati (504) ma/l 126,0 Max 250 3} APAT CNR IRSA 4020 Man
29:2003

Fosforo Totale (P) Hafl <10 APAT IRSA/CNR 3020 Man
29:2003

Residuo fisso a 180°C mg/l 374 Max 1500 (3} APAT IRSA/CNR 2090-A Man
2912003

Ossidabilita Kubel mag/l 02 <0,10 Max5 ) UNIEN ISO 8457:1997

Ferro (Fe) po/l 144 Max200 (3} APAT IRSA/CNR 3020 Man
29:2003

Calcio (Ca) mg/l 99 APAT IRSA/CNR 3020 Man
29:2003

Magnesio {Mg) g/l 25 APAT IRSA/CNR 3020 Man
29:2003

I prasents rapporto riguarda escluslvamente I campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parziaimente, se nen previa approvazione scritta da parte di

questo Laboratorlo,
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Data Inizio Analisi: 01/04/16 Data Fine Analisi: 14/04/16

Campione Cliente; MURAZZANO - INGRESSO SERBATOI ADDUTTRICE VAL VERMENAGNA

Descrizione:

Prodotto: Acqua di acquedotto

Imballo: Plastic

Stoccaggio: Fridge

Quantita: il

Richiedente: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.

Il presente Rapporto & costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico UM Valore Incertezza Limiti Metodo

Sodio {Na) mg/! 4,9 Max 200 G} APAT IRSA/CNR 3020 Man
29:2003

Potassio (K) may/| 1,3 APAT IRSA/CNR 3020 Man
26:2003

Concentrazione ioni idrogeno upH 7,52 [6,59,5] 3  APAT IRSA/CNR 2060 Man
29:2003

Alcalinita meg/l 4,5 APAT IRSA/CNR 2010-B

Man.29:2003

(3)  D.L31del 02/02/2001

Data Rapporto di Prova:  14/04/2016
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1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campiona sottoposto a prova ed esso non pud essere ripradotto parzialmente, se non previa appravazione scritta da parte di

questo Laboratorio.



